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PRODUCENT:

METODA BADANIA:

PRODUKT:

TYP:

NAZWA PRODUKTU:

RODZAJ PODAWANIA PALINMA:
KLASA KOTLA:

DATA ROZPOCZECIA BADAN:
RODZAJ PALMA;

PARAMETR
co

PYL
SPRAWNOSC:

PARAMETR
co

0GC

PYL
SPRAWNDSC:

Podstawa wydania swiadectwa:

»TERMO-TECH" PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTLOWEJ 5P. Z 0.0,

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkdéw

SWIADECTWO Z BADAN
numer @ 0321

DOMER SIERECKI 5P.J.

ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW
PN-EN 303-5:2012

Kociol grzewczy na paliwo stalke

automatyczny
PELLPAL B moc [kw] 8
Slimakowy, napedzany motoreduktorem
5
19-08-2021

pellet drzewny - C1

MOC NOMINALNA - 100% 8,0 kw
Jednostka (10% O,) NORMA & kiasa (10% O,)
[mgfm3] 423 Max 500
[mafma3] 12 Max 20
[mafma3] 18 Max 40
[%5] 80.9 Min 87.9
MOC MINIMALNA - 30% 2,3 kw
Jednostka (10% 0,) NORMA 5 klasa (10% 0,)
[mg/m3] 361 Maux 500
[mg/m3] 15 Max 20
[mgim3] i8 Max 40
[%6] 90,6 Min 879
Sprawozdanie z badarn nr 03721

Labaratorium P.W.T.K. TERMO-TECH ofwiadcza, 2e powysze obliczenia dotyczg wylatznie wykazanege powyze] produlkiu,
Zabrania slg powielania ninejszego zaswiadczenia inacre] niz w calosci,

+Termo-Tech”

Preedsiebiorstwo Wirn2en Technld Koliows; Sp. 2 0.5 - "
Laboratorium Badawcze o :
ul, Odlewnicza 1 Grzegory
26-220 Staporkdiw

Staporkéw, 26.08.2021,




PRODUCENT:

METODA BADANIA:

PRODUKT:

TYR;

MNAZWA PRODUKTL:

RODZAJ PODAWANIA PALIWA:
KLASA KOTEA:

DATA ROZPOCZECIA BADAR:
RODZAJ PALIWA:

WYNIKI BADAN:

FARAMETR
cO

oGC

PYL
SPRAWNDSC:

PARAMETR
Co

oGC

PYLE

SPRAWNOSS:

Podstawa wydania swiadectwa:

Laboratoriem P.W.T.K. TERMO-TECH oéwiadcza, 7e powyzsze obliczenia dotyczs wylaeznie wykazaneqgo powyze] produkiu,

»TERMO-TECH" PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTLOWEJ SP. 2 0.0,
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkéw

SWIADECTWO Z BADAN

numer: 05/21

DOMER SIERECKI SP.J.
ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW
PMN-EN 303-5:2012

Koclot grzewczy na paliwo stale
automatyczny
PELLPAL 18 moc [kw] 18
slimakowy. napedzany motoredukiorem
5
12-08-2021
pellet drzewny — C1
MOC NOMINALNA - 100% 18,4 kW
Jednostka (10% O,) NORMA 5 kiasa (10% O,)
[mg/m3] 434 Max 500
[mgim3] 10 Max 20
[mg/m3] 16 Max 40
[%4] 91,5 Min 883
MOC MINIMALMA - 307% 5,3 kW
Jednostka (10% 0.) NORMA 5 kiasa (10% O,)
[mgim3] 444 Max 500
[mg/m3] 10 Max 20
[mg/m3] 16 Max 40
[24] 91,3 Min 883

Sprawozdanie z badan nr 0521

Zabrania sig powielania ninkejszego raswiadczenia Inacze| niz w cakoscl,

»Termo-Tech”
Presdskbiceshin Wirted Tathnid Kollows| Sp. 2.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Staporkow

Staporkow, 25.08.2021,




»TERMO-TECH” PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTEOWEJ SP. Z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkdw

43

SWIADECTWO Z BADAN
numer : 6/22
PRODUCENT: DOMER SIERECKI 5P.J.
63-300 Pleszew, ul. Sienkiewicza 45 a
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kociot grzewczy na paliwo stale
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: PELLPAL 24 moc [kwW] 24
RODZAJ PODAWANIA PALIWA:  Slimakowy, napedzany motoreduktorem
KLASA KOTLA: 5
DATA ROZPOCZECIA BADAN: 20-06-2022
RODZAJ PALIWA, peliet drzewny = C1
WYNIKI BADAN:
MOC NOMINALNA - 100%: 23,8 kW
PARAMETR Jednostka {109 Q,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [mg/m3] 87 Maux 500
OGC [ma/m3] 12 Max 20
PYL [ma/m3] 18 Max 40
SPRAWNOSC: [%4] 90,2 Min 88.4
MOC MINIMALNA - 20% 6,9 kW
PARAMETR Jednostka {10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [mg/m3] 318 Max 500
alcls [mg/m3] 18 Ma 20
PYL [mag/m3] 19 M 40
SPRAWNDSC: [%4] 20,8 Min 88,4
Podstawa wydania Swiadeciwa: Sprawozdanie z badan nr 622

Laboratorium PW.T.K. TERMO-TECH oSwiadcza, ke powyisze obliczania dotyozg wyigcznia wikazanego powyze] produkiu,
Zabrania sig powielania ninigjszego 2adwladezenia inaczej niz w calase,

»Termo-Tech”
Presdsigblorstwo Warged Technid Kollows) 5.2 0.0 KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze
ul. Cdlewnicza 1 Grzegors
26-220 Staporkdw

Sigporkdw, 21.07.2022,




»TERMO-TECH" PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTEOWEJ 5P, 2 0.0,

LABORATORIUM BADAWCIE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow

£3

SWIADECTWO Z BADAN
numer : 04/21
PRODUCENT: DOMER SIERECKI 5P.J.
ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kociol grzewezy na paliwo stake
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTLU: PELLPAL 12 moc [kw] 12
RODZAJ FODAWANIA PALIWA:  Slimakowy, napedzany motoreduktorem
KLASA KOTLA: 5
DATA ROZPOCZECIA BADAN: 2021-07-22
RODZAJ PALIWA: pellet drzewny — C1
WAYNIK] BADAN.
MOC NOMINALNA - 100% 12,4 kW
PARAMETR Jednostka (10% 0,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [ma/m3] 247 Max 500
OGC [maim3] 9 Max 20
PYL [mg/m3] 19 Max 40
SPRAWNOSC: [%] 80,3 Min B8,1
MOC MINIMALNA - 30% 3,3 kW
PARAMETR Jednosika (10% 02} NORMA 5 klasa (10% 0.)
co [mg/m3] 307 Max 500
0GC [mo/m3] 5 Max 20
PYL [mg/m3] 18 Max 40
SPRAWNOSC: [%%] 89,7 Min 88,1
Podstawa wydania swiadectwa: Sprawozdanie z badan nr 04/21

Lahoratonum F.W.T.K. TERMO-TECH ofwiadcza, 2e powyZsze obliczenla dotycza wylacznie wykazanego powyde] produki.
Zabrania sig powislania ninlefszego Fadwiadczenia inacze) niz w calesol.

. Termo-Tech”
Praodeigboehvo Wiz Techid Kol . 2 KIEROWNIK RIUM
;'m Cirzegofz wowics

Staporkow, 24.08.2021,




